
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1323/21-P-25011-25012 2025.4.2 所检项目合格。

2 GX-B1323/21-P-25013-25014 2025.4.2 所检项目合格。



3 GX-B1323/21-P-25015-25016 2025.4.2 所检项目合格。

4 GX-B1323/21-P-25017-25019 2025.4.2 所检项目合格。



5 GX-B1323/21-P-25020-25021 2025.4.2 所检项目合格。

6 GX-B1323/21-P-25022-25023 2025.4.2 所检项目合格。



7 GX-B1323/21-P-25035 2025.4.2 所检项目合格。

8 GX-B1323/21-P-25036 2025.4.2 所检项目合格。



9 GX-B1323/21-P-25037-25040 2025.4.2 所检项目合格。

10 GX-B1323/21-P-25041 2025.4.2 所检项目合格。



11 GX-B1323/21-P-25024-25034 2025.4.2 所检项目合格。

12 GX-B1416/22-P-25003 2025.4.3 综合判定：合格。



13 GX-B1308/23-P-25008 2025.4.3 综合判定：合格。

14 GX-B1312/20-P-25086～25088 2025.4.7

  本次共检防爆干式
变压器3台，3台防爆
干式变压器所检项目

合格。



15 GX-B1312/20-P-25089～25091 2025.4.7

  本次共检防爆干式
变压器3台，3台防爆
干式变压器所检项目

合格。

16 GX-B1328/20-P-25010 2025.4.7
本次共检绝缘手套70
只，70只绝缘手套合

格。



17 GX-B1328/20-P-25011 2025.4.7
本次共检绝缘鞋

26只，26只绝缘鞋合
格。

18 GX-B1328/20-P-25012 2025.4.7
本次共检验电器

25支，25支验电器合
格。



19 GX-B1328/20-P-25013 2025.4.7

  本次共检携带式接
地和接地短路装置11
套，11套携带式接地
和接地短路装置合格

。

20 GX-B1328/20-P-25014 2025.4.7
本次共检绝缘杆

4套，4套绝缘杆合格
。



21 GX-B1328/20-P-25038 2025.4.7
本次共检绝缘胶垫1
套，1套绝缘胶垫合

格。

22 GX-B1328/20-P-25022 2025.4.8
本次共检绝缘手套
142只，142只绝缘手

套合格。



23 GX-B1328/20-P-25023 2025.4.8
本次共检绝缘鞋

98只，98只绝缘鞋合
格。

24 GX-B1328/20-P-25025 2025.4.8
本次共检绝缘杆

6套，6套绝缘杆合格
。



25 GX-B1328/20-P-25024 2025.4.8
本次共检验电器

73支，73支验电器合
格。

26 GX-B1328/20-P-25026 2025.4.8

本次共检携带式接地
和接地短路装置

40套，40套携带式接
地和接地短路装置合

格。


