
序号 报告编号 发布日期   结论

205 GX-B1313/21-1-25099～25102 2025.5.26
本次共检电力变压器4台，4台

电力变压器所检项目合格

206 GX-B1313/21-1-25103～25107 2025.5.26
本次共检电力变压器5台，5台

电力变压器所检项目合格



207 GX-B1313/21-1-25108～25109 2025.5.26
本次共检电力变压器2台，2台

电力变压器所检项目合格

208 GX-B1313/21-1-25110～25113 2025.5.26
本次共检电力变压器4台，4台

电力变压器所检项目合格

209 GX-B1313/21-1-25114～25116 2025.5.26
本次共检电力变压器3台，3台

电力变压器所检项目合格



210 GX-B1313/21-1-25117 2025.5.26 所检项目合格

211 GX-B1310/21-1-25120 2025.5.26 符合标准要求

212 GX-B1428/21-1-25121 2025.5.26 无缺陷迹痕显示



213 GX-B1310/21-1-25122 2025.5.26 符合标准要求

214 GX-B1428/21-1-25123 2025.5.26 无缺陷迹痕显示

215 GX-B1310/21-1-25124 2025.5.26 符合标准要求



216 GX-B1611/23-1-25006 2025.5.26 所检项目合格

217 GX-B1611/23-1-25007 2025.5.26 所检项目合格

218 GX-B1314/21-1-25026～25028 2025.5.27
本次共检干式电抗器3台，3台

干式电抗器所检项目合格



219 GX-B1314/21-1-25029～25036 2025.5.27
本次共检干式电抗器8台，8台

干式电抗器所检项目合格

220 GX-B1312/20-1-25320～25328 2025.5.26
本次共检电力变压器9台，9台

电力变压器所检项目合格

221 GX-B1351/21-1-25007～25008 2025.5.27
本次共检矿用隔爆型检漏继电

器2台,2台所检项目合格



222 GX-B1321/20-1-25728～25735 2025.5.27
本次共检电力电缆8条，8条电

力电缆所检项目合格

223 GX-B1321/20-1-25736～25742 2025.5.27
本次共检电力电缆7条，7条电

力电缆所检项目合格

224 GX-B1321/20-1-25743～25748 2025.5.27
本次共检电力电缆6条，6条电

力电缆所检项目合格



225 GX-B1332/21-1-25049～25072 2025.5.27
本次共检电力电容器24台，24

台所检项目合格

226 GX-B1321/20-1-25783～25790 2025.5.26
本次共检电力电缆8条，8条电

力电缆所检项目合格

227 GX-B1495/25-1-251307～251309 2025.5.27
本次共检高压开关柜3台，3台

高压开关柜所检项目合格



228 GX-B1328/20-1-25048 2025.5.30
本次共检绝缘手套20只，20只

绝缘手套合格

229 GX-B1328/20-1-25049 2025.5.30
本次共检绝缘靴20只，20只绝

缘靴合格

230 GX-B1328/20-1-25050 2025.5.30
本次共检验电器10支，10支验

电器合格



231 GX-B1328/20-1-25051 2025.5.30
本次共检短路接地线10组，10

组短路接地线合格

232 GX-B1350/21-1-25018 2025.5.30
本次共检接地装置3处，3处接

地装置所检项目合格

233 GX-B1323/21-1-25271～25278 2025.5.30
本次共检三相交流电动机8台，
8台三相交流电动机所检项目合

格



234 GX-B1328/20-1-25045 2025/5/30
本次共检携带式短路接地线18
套，18套携带式短路接地线合

格。

235 GX-B1328/20-1-25046 2025/5/30
本次共检验电器17支，17支验

电器合格。

236 GX-B1328/20-1-25047 2025/5/30
本次共检绝缘杆10支，10支绝

缘杆合格。
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